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Sørg for at skjøten er fri for 
støv, smuss og fett. Fukt 
konstruksjonen.

Hvis du bruker støttemateri-
ale, må du skjære det litt 
bredere enn fugebredden 
og sørge for at det legges på 
riktig dybde i fugen.

Påfør rikelig med Multiseal-
ant A fugemasse i fugen for 
å unngå luftbobler.

Glatt ut fugen med en fuktig 
slikkepott eller sparkel.
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Installasjonsmanual
Multisealant A

Se Mulcol-dokumentasjon og (inter)nasjonale godkjenninger for bruk og mer informasjon om en 
applikasjon. For riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, se Mulcol Fire Protection-appen 
eller besøk vår velger på www.mulcol.com Kun for profesjonelle brukere.

+30 °C
+5 °C


